
Vodoopskrbna cijev
L.Ž. (Nodularni lijev)
DN 80; DN 100

razupora
oplatne

ploče

Točna širina rova ovisi o
tehnologiji izvođenja radova

cca. 100 cm

min. 80 cm
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- posteljica min. 10 cm;
površina je poravnata,
lagano zbijena i izravnata

* dubina pobijanja oplate
ispod donje kote iskopa
ovisi o tehnologiji izvođenja
radova i tipu oplate

NAPOMENA:
-Dimenzije oplatnih ploča, razupore i vodilica ovise o tehnologiji izvođenja.
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VODOOPSKRBNA MREŽA NA PODRUČJU ZASEOKA PROROKOVIĆI
-GRAD NIN
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